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VOORWOORD

De energie voor de centrale verwarmingsinstallatie 
en het warm tapwater wordt bij aansluiting op het 
warmtenet geleverd door middel van warm water.

De warmte wordt samen met elektriciteit geprodu-
ceerd in een warmtekrachtcentrale, komt vrij als 
industriële restwarmte of wordt gewonnen uit de 
bodem en zonodig in temperatuur verhoogd met 
een warmtepomp. Het warme water wordt via een 
buizenstelsel naar de klanten gebracht.

In de aangesloten gebouwen wordt de warmte in 
het afleverstation overgedragen aan de verwar-
mingsinstallatie van het gebouw. In aangesloten 
woningen gebeurt dit in de meterkast. Het tapwa-
ter wordt door middel van een warmtewisselaar op 
temperatuur gebracht.

Voor het goed en veilig functioneren van de 
gebouw- en woninginstallaties is het noodzakelijk 
dat het ontwerp van deze installaties is afgestemd 
op de drukken, de temperaturen en andere eigen-
schappen van het warmtenet. Ook is het noodzake-
lijk dat bouwkundige voorzieningen worden aange-
bracht die de aansluiting op het warmtenet mogelijk 
maken. In de aansluitvoorwaarden zijn deze afstem-
ming en de benodigde voorzieningen uitgewerkt.

Voor een aansluiting op het warmtenet gelden deze 
”Aansluitvoorwaarden Eneco 2011 voor warmte”. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor aan-
sluitingen in de regio Zuid-Holland en Amstelveen. 
Voor aansluitingen in Ypenburg, Zoetermeer-
Oosterheem en Bergschenhoek-Boterdorp geldt 
een aantal aanvullende en afwijkende voorwaarden 
die apart vermeld zijn.
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1 Algemene bepalingen

1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden
1.1.1 De volgende voorwaarden zijn de 

“Aansluitvoorwaarden Eneco 2011 voor 
warmte” als bedoeld in artikel 1 en artikel 5 
van de “Algemene Voorwaarden Eneco 
2011 voor warmte” of een daarvoor in de 
plaats tredende regeling.

1.1.2 Indien deze aansluitvoorwaarden en de 
krachtens deze aansluitvoorwaarden gel-
dende voorschriften strijdig mochten blijken 
met de ”Algemene Voorwaarden Eneco 
2011 voor warmte”, zijn de laatste 
beslissend.

1.2 Begripsomschrijving
 In deze aansluitvoorwaarden wordt ver-

staan onder:

 Aansluiting: de leiding van het bedrijf die de 
installatie met de hoofdleiding verbindt, 
met inbegrip van de meetinrichting en alle 
andere door of vanwege het bedrijf in of 
aan die leiding aangebrachte apparatuur, 
zoals aansluitkasten, beveiligingsinrichtin-
gen, warmtewisselaars, hoofdkranen;

 Aansluitwaarde: het overeengekomen 
maximaal te leveren vermogen onder ont-
werpcondities; gebaseerd op het vermogen 
aan warmte dat nodig is om een object 
onder ontwerpcondities op ontwerptempe-
ratuur te kunnen houden, vermeerderd met 
het vermogen dat nodig is om het object 
binnen aanvaardbare tijd vanaf een ver-
laagde temperatuur tot de ontwerptempe-
ratuur te kunnen opwarmen;

 Afleverset: Een toestel van het bedrijf gesi-
tueerd op het leveringspunt van een indivi-
duele secundaire aansluiting met als functie 
om op elk gewenst moment aan de vraag 
van de contractant naar warme of warmtap-
water te voldoen; in de afleverset is ook de 
warmtemeting opgenomen;

 Afleverstation: een bouwkundige ruimte 
met een installatie van het bedrijf voor 
overdracht van energie aan de contractant, 
bevattende apparatuur voor druk-en/of 
temperatuurregeling, gesitueerd juist voor 
het leveringspunt van het perceel waarvoor 
de aansluiting tot stand is gekomen; in het 
afleverstation is ook de warmtemeting 
opgenomen;

 Bedrijf: Eneco Warmte & Koude B.V., statu-
tair gevestigd te Rotterdam, dan wel een 

aan haar gelieerde onderneming, die deze 
aansluitvoorwaarden uitdrukkelijk van toe-
passing verklaart of heeft verklaard;

 Contractant: degene die warmte van het 
bedrijf betrekt via het warmtenet en/of de 
beschikking heeft over een aansluiting en/ 
of degene die een aanvraag voor de tot-
standbrenging, de uitbreiding of wijziging 
van een aansluiting bij het bedrijf heeft 
ingediend; 

 Hoofdleiding: de leiding van het bedrijf 
waarop aansluitingen tot stand kunnen 
worden gebracht;

 Installateur: degene die ingevolge het be-
paalde in het ‘Vestigingsbesluit bedrijven’ 
uit 2000, met inbegrip van de daarin aange-
brachte of nog aan te brengen wijzigingen 
of een daarvoor te eniger tijd in plaats tre-
dende regeling, bevoegd is tot het uitvoe-
ren van werkzaamheden aan de verwar-
mings-installatie en de 
warmtapwaterinstallatie;

 Installatie: verwarmings- en of/ warmtap- 
waterinstallatie;

 Levering: de levering respectievelijk de ter-
beschikkingstelling van warmte en/of 
warmtapwater;

 Leveringsgrens: de plaats van overgang 
tussen het afleverstation of de afleverset 
en installatie van de contractant;

 Meetinrichting: de apparatuur van het 
bedrijf bestemd voor het vaststellen van de 
omvang van de levering, van de voor de afre-
kening door het bedrijf nodig geachte gege-
vens en voor de controle van het verbruik;

 Meterkast: de bouwkundige ruimte waarin 
door of vanwege het bedrijf apparatuur met 
toebehoren is aangebracht ten behoeve van 
de levering van warmte en warmtapwater 
vanuit een secundair net;

 Onderstation: een bouwkundige ruimte met 
een installatie die warmte overdraagt van het 
primaire net aan een secundair distributienet 
met de voor de gebruiker geschikte druk en 
temperatuur voor de levering van warmte en 
warmtapwater voor meerdere gebruikers. 
Bedoelde ruimte kan gelegen zijn binnen het 
betrokken perceel (inpandig), kan volledig van 
dit perceel los staan (vrijstaand) of daarmee 
een muur gemeenschappelijk hebben 
(aanpandig);
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 Overeenkomst: de afspraken tussen het 
bedrijf en de contractant betreffende de 
levering van warmte;

 Perceel: iedere roerende of onroerende 
zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten 
behoeve waarvan een aansluiting tot stand 
is gekomen of zal komen, dan wel levering 
van warmte en/of warmtapwater via het 
warmtenet geschiedt of zal geschieden, een 
en ander ter beoordeling van het bedrijf;

 Primaire aansluiting: een aansluiting 
waarbij het warmteleveringspunt is gelegen 
in het afleverstation aan de contractant-
zijde van de drukverschilregelaars (directe 
aansluiting op het primaire net) of aan de 
contractantzijde van de warmtewisselaar(s) 
(indirecte aansluiting op het primaire net);

 Secundaire aansluiting: een aansluiting 
waarbij het warmteleveringspunt is gelegen 
in de meterkast(en) (directe aansluiting op 
het secundaire net); het bedrijf verzorgt de 
aanleg en het onderhoud van de secundaire 
leidingen vanaf het onderstation tot in de 
meterkast(en);

 Secundaire leidingen: de leidingen tussen 
het onderstation en het leveringspunt van 
de contractant die door of vanwege het 
bedrijf zijn aangebracht;

 Verwarmingsinstallatie: de in het perceel 
aanwezige binnenleiding en de daarmee 
verbonden toestellen, bestemd voor het 
betrekken van warmte, met inbegrip van 
meet- en regelinstrumenten en andere voor-
zieningen die noodzakelijk zijn voor de 
goede werking, te rekenen vanaf de aanslui-
tingen aan de contractantszijde van de 
warmtewisselaar(s) dan wel vanaf de in het 
perceel door of vanwege het bedrijf 
geplaatste afsluiters c.q. de meetinrichting, 
dan wel vanaf een andere nader overeen te 
komen plaats. Leidingkokers en leiding-
schachten met hun toegangen worden 
eveneens tot de installatie gerekend;

 Warmtapwaterinstallatie: de in het perceel 
aanwezige binnenleiding en de daarmee 
verbonden toestellen, bestemd voor het 
betrekken van warmtapwater, met inbegrip 
van meet- en regelinstrumenten en andere 
voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de 
goede werking, te rekenen vanaf de aanslui-
tingen aan de contractantszijde van de 
warmtewisselaar(s) dan wel vanaf de in het 
perceel door of vanwege het bedrijf 
geplaatste afsluiters c.q. de meetinrichting, 

dan wel vanaf een andere nader overeen te 
komen plaats. Leidingkokers en leiding-
schachten met hun toegangen worden 
eveneens tot de installatie gerekend;

 Warmtenet: het samenstel van hoofd- en 
secundaire leidingen, primaire en secundaire 
aansluitingen, onderstations en alle toebe-
horen die door het bedrijf zijn aangebracht 
gerekend vanaf de warmteproductie en/of 
voedingspunten tot aan de leveringsgrens 
bij de afnemers. Voorts zijn mede van toe-
passing, voor zover niet strijdig met voor-
gaande omschrijvingen, de begripsomschrij-
vingen zoals die voorkomen in de in deze 
aansluitvoorwaarden bedoelde voorschrif-
ten of regelingen.

 Warmtapwatertoestel: een warmtewisse-
laar eventueel gecombineerd met een voor-
raadboiler, voorzien van een z.g. dubbele 
scheiding, met bijbehorende regeling 
werkend onder hogere dan atmosferische 
druk dat, door middel van overdracht van 
warmte afkomstig van het primaire of 
secundaire net, zorgt voor de bereiding van 
warmtapwater.

1.3 Aansluiting en levering
1.3.1 Het voor het tot stand brengen van de aan-

sluiting vereiste hak-, breek-, metsel-, 
timmer-, schilder- en ander bijkomstig werk 
moet door of vanwege de contractant en 
voor zijn rekening worden verricht, een en 
ander ter beoordeling van het bedrijf.

1.3.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor een 
nieuwe installatie slechts aan te sluiten en 
bij uitbreiding, wijziging of vernieuwing van 
een bestaande installatie de levering 
slechts dan te handhaven, indien de aanleg, 
uitbreiding, wijziging of vernieuwing tot 
stand is gebracht door een installateur en 
op vakkundige wijze is geschied.

1.3.3 Het bedrijf behoudt zich het recht voor het 
aansluiten of heraansluiten van een installa-
tie te weigeren of de aansluiting van een 
installatie te verbreken, indien niet wordt 
voldaan aan het bepaalde in of krachtens 
deze aansluitvoorwaarden.

1.3.4 Indien een controle als bedoeld in artikel 4 
van deze aansluitvoorwaarden niet of 
onvoldoende kan worden uitgevoerd, heeft 
het bedrijf het recht de levering te weigeren 
of te beëindigen.
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1.3.5 Het is anderen dan het bedrijf niet toege-
staan enige werkzaamheden te verrichten 
aan de aansluiting.

1.3.6 Voor het tracé van de aansluitleiding geldt, 
dat er geen bouwwerken, bomen, kabels, 
leidingen en/of een gesloten wegdek op 
mogen worden aangebracht, respectievelijk 
ontgrondingen in mogen worden verricht of 
voorwerpen in de grond mogen worden 
gedreven, voordat goedkeuring van het 
bedrijf is verkregen.

1.3.7 Verzegelingen die door of vanwege het 
bedrijf zijn aangebracht op de meetinrich-
ting en op andere toestellen die deel uitma-
ken van de aansluiting, mogen niet zonder 
nadrukkelijke schriftelijke toestemming van 
het bedrijf worden geschonden of 
verbroken.

1.3.8 Indien de aansluiting ingevolge het 
bepaalde onder 1.3.3 wordt verbroken of 
de levering ingevolge 1.3.4. wordt beëin-
digd, behoudt het bedrijf zich het recht voor 
niet eerder tot heraansluiting c.q. hervatting 
over te gaan dan nadat is gebleken, dat aan 
het bepaalde in of krachtens deze aansluit-
voorwaarden is voldaan.

1.3.9 Afwijkingen van deze aansluitvoorwaarden 
dienen voor de uitvoering van de werkzaam-
heden, schriftelijk tussen de contractant en 
het bedrijf te zijn overeengekomen.

1.4 Voorschriften
1.4.1 Algemeen
 Installaties moeten onverminderd het 

bepaalde in of krachtens deze aansluitvoor-
waarden voldoen aan de daarvoor vastge-
stelde of vast te stellen en op het moment 
van aanvraag meest recente wettelijke 
voorschriften, alsmede aan in normbladen 
vastgelegde veiligheidsvoorschriften of 
veiligheidseisen.

1.4.2 Verwarmingsinstallatie
 Het ontwerp van de verwarmingsinstallatie, 

alsmede uitbreidingen en wijzigingen van 
een installatie dienen te voldoen aan de ont-
werpeisen zoals gesteld in de NEN-EN 
12831 “Verwarmingssystemen in gebouwen: 
methode voor de berekening van de ont-
werpwarmtebelasting” (vervanger van NEN 
5066) en de ISSO publicatie 51 ”Bepaling 
van het benodigde vermogen van verwar-
mingsinstallaties” en/of de hiervoor in de 
plaats tredende publicaties, voorschriften en 
normen, voor zover hier in de volgende voor-
waarden niet van wordt afgeweken.

1.4.3 Warmtapwaterinstallatie
 De warmtapwaterinstallatie dient te 

voldoen aan de Drinkwaterwet en de voor-
schriften c.q. richtlijnen zoals vermeld in de 
NEN 1006 “Algemene voorwaarden voor 
drinkwaterinstallaties” en de bijbehorende 
“VEWIN Waterwerkbladen”. 
Warmtapwatertoestellen dienen te voldoen 
aan de voorwaarden zoals vermeld in de 
KIWA-BRL K656/02 “Beoordelingsrichtlijn 
voor warmtewisselaars voor het indirect 
verwarmen van drinkwater”.

1.4.4 Materialen
 De toegepaste materialen en de montage 

van de installatie moeten voldoen aan de 
eisen zoals gesteld in ISSO-publicatie 5 
”Montage- en materiaaltechnische kwaliteit-
seisen voor warm water verwarmingsinstal-
laties” en/of de eventuele hiervoor in de 
plaats tredende publicaties, voorschriften 
en normen, voor zover hier in de volgende 
voorwaarden niet van wordt afgeweken.

 In verband met de kwaliteit van het verwar-
mingswater is toepassing van de volgende 
materialen, indien die in aanraking kunnen 
komen met dit water, niet toegestaan: fiber, 
aluminium en aluminium legeringen. Indien 
leidingonderdelen van bepaalde rubbersoor-
ten worden toegepast dient aangetoond te 
worden dat deze bestand zijn tegen de tem-
peratuur, druk en waterkwaliteit in het 
warmtenet. Indien appendages van messing 
worden toegepast dienen deze vervaardigd 
te zijn van ontzinkingsbestendig messing.

1.5 Wijze van aansluiten
1.5.1 Aantal aansluitingen
 Per overeenkomst wordt slechts 1 aanslui-

ting gerealiseerd, tenzij anders is overeen-
gekomen. Bij samenvoeging van percelen 
met een eigen aansluiting, wordt elke aan-
sluiting apart in rekening gebracht.

 De warmte wordt uitsluitend geleverd ten 
behoeve van ruimteverwarming en, indien 
het bedrijf dit economisch acht, ook ten 
behoeve van warm tapwater (e.e.a. is 
afhankelijk van het te verwachten warmtap-
waterverbruik in relatie met de benodigde 
investering). Het verzoek tot warmteleve-
ring voor andere doeleinden, waaronder ten 
behoeve van productieprocessen, zwemba-
den, koeling, tuinbouw en dergelijke dient 
per situatie beoordeeld te worden.

 De warmte wordt geleverd ten behoeve van 
de totale benodigde ruimteverwarming en/
of tapwaterbereiding. Het verzoek tot biva-
lente warmtelevering, basislast of pieklast 
naast een andere warmtebron, dient per 
situatie beoordeeld te worden. 
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1.5.2 Primaire aansluiting
 Een primaire aansluiting wordt aangebracht 

in geval van afzonderlijke bebouwing, bij-
voorbeeld: bedrijven, scholen, collectief aan-
gesloten woongebouwen (blokverwarming). 
Zie bijlage 1en 1a type I en IV ter illustratie. 
Het warmteleveringspunt is gelegen in het 
afleverstation aan de contractantszijde van 
de warmtewisselaar(s). 

1.5.3 Secundaire aansluiting
 Een secundaire aansluiting wordt aange-

bracht in geval van individueel aangesloten 
eengezinswoningen, gestapelde woningen 
of vrijstaande woningen. Ook kunnen onder 
bepaalde voorwaarden bedrijfspercelen, 
secundair worden aangesloten. Het warmte-
leveringspunt is gelegen in de meterkast(en). 
Zie bijlage 1 en 1a type II, III, V en VI ter illus-
tratie. In geval van woningen wordt er 
warmte geleverd ten behoeve van ruimtever-
warming en warmtapwater. Secundaire 
bedrijfsaansluitingen kunnen in overleg van 
warmtapwater worden voorzien.

1.5.4 Keuze soort aansluiting
 Het bedrijf bepaalt welke wijze van aanslui-

ting van toepassing is, rekening houdend 
met de omvang van de aansluiting, de aan-
wezige infrastructuur, rentabiliteit en 
andere aspecten. Er wordt ten behoeve van 
het perceel in het algemeen één aansluiting 
gerealiseerd. Het bedrijf draagt zorg voor 
de totstandkoming van de aansluiting van 
het perceel op een door haar te bepalen 
plaats en wijze en tegen een door haar te 
bepalen eenmalige aansluitbijdrage.

1.5.5 Bouwkundige ruimte
 De contractant stelt in geval van een pri-

maire aansluiting een bouwkundige ruimte 
t.b.v. het afleverstation om niet ter beschik-
king van het bedrijf. De contractant stelt in 
geval van secundaire aansluitingen bij hoog-
bouw een bouwkundige ruimte t.b.v. het 
onderstation om niet ter beschikking van het 
bedrijf. Indien op het onderstation andere 
percelen zijn aangesloten dan het perceel 
waarin het onderstation is opgenomen kan 
met het bedrijf een éénmalige vergoeding 
voor het medegebruik worden overeengeko-
men. Bij laagbouw stelt het bedrijf de bouw-
kundige ruimte ter beschikking. De locatie 
van de bouwkundige ruimte wordt, met in 
acht name van de bepalingen in artikel 1.7, in 
overleg vastgesteld. 

 In het geval van secundaire aansluitingen 
dienen eveneens de meterkasten om niet ter 
beschikking van het bedrijf gesteld te 
worden.

1.5.6 Afwijking van de standaard wijze van 
aansluiten

 In artikel 2 en 3 wordt de wijze van aanslui-
ten voor bedrijven, kantoren en verschil-
lende woningentypen beschreven. 
Afwijkingen van de standaard manier van 
aansluiten zijn alleen na schriftelijke toe-
stemming van het bedrijf toegestaan. De 
meerkosten worden door het bedrijf in reke-
ning gebracht bij de contractant.

1.6 Leveringscondities ruimteverwarming
1.6.1 Aansluitwaarde
 De klant geeft de gewenste capaciteit op, 

op basis van de resultaten van de door een 
erkend installateur uitgevoerde warmtever-
liesberekening en de capaciteit van de, op 
basis van deze berekening, opgestelde ver-
warmingselementen. Het bedrijf stelt de 
aansluitwaarde vast op basis van deze 
gegevens. De warmteverliesberekening 
dient uitgevoerd te worden op basis van de 
in 1.4.2 genoemde voorschriften _n de door 
de contractant gewenste binnencondities. 
Het vermogen aan warmte dat door het 
bedrijf geleverd zal kunnen worden, is 
afhankelijk van de buitentemperatuur en is 
nominaal bij ontwerpcondities. Derhalve zal 
alleen bij een buitentemperatuur volgens de 
ontwerpvoorschriften het vermogen, over-
eenkomende met de aansluitwaarde 
beschikbaar worden gesteld.

1.6.2 Aanvoer- en retourtemperatuur
 Bij secundaire aansluitingen heeft de aan-

voertemperatuur een vast ingestelde 
waarde van 70 °C. In verband met de warm-
tapwaterbereiding zal ook in de zomer deze 
temperatuur gehandhaafd worden. De 
stooklijn is weergegeven in bijlage 2. Voor 
Ypenburg Oosterheem en Boterdorp geldt 
een afwijkende stooklijn zoals weergegeven 
in bijlage Y2. Bij primaire aansluitingen zal 
de aanvoertemperatuur bij hogere buiten-
temperaturen lager zijn. De stooklijn is aan-
gegeven in bijlage 2a. Voor Ypenburg, 
Oosterheem en Boterdorp geldt een afwij-
kende stooklijn zoals weergegeven in 
bijlage Y2a. Als gevolg van regelafwijkingen 
en warmteverliezen zal de aanvoertempera-
tuur op de leveringsgrens een afwijking ten 
opzichte van de stooklijn hebben van in de 
winter maximaal +3 °C/-2 °C en in de zomer 
maximaal +3 °C/-5 °C.

 De installatie dient zodanig te zijn ontwor-
pen en ingeregeld dat de in de stooklijnen 
weergegeven retourtemperatuur niet wordt 
overschreden. Naregeling gebeurt door de 
contractant overeenkomstig de voorwaar-
den in 2.2.3 en 3.2.3.
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1.6.3 Waterkwaliteit
 Het bedrijf bewaakt de chemische en fysi-

sche eigenschappen van het verwarmings-
water in het primaire net en past deze voor 
de bedrijfsvoering gewenste kwaliteit aan. 
De huidige eigenschappen van het water 
zijn onder meer: Zuurgraad: pH = 8 tot 
10,5; Geleidingsvermogen: < 200 µS; Totale 
hardheid: 0,1°d (Duitse hardheid); Chloride: 
<10 mg/l Zuurstofgehalte: zo laag mogelijk 
(<0,02 mg/l). Voor de suppletie wordt 
gebruikt gemaakt van gedemineraliseerd 
water. De eigenschappen van het water in 
het secundaire net kunnen variëren tussen 
de eigenschappen van het water in het pri-
maire net en die van drinkwater.

1.7 Voorzieningen ten behoeve van aflever- en  
 onderstations
1.7.1 Locatie
 Het aflever- of onderstation dient gelegen 

te zijn op het begane grond niveau aan de 
buitengevel van het perceel. De ligging is 
direct aan de openbare weg. Alleen in geval 
van aansluiting van bestaande bebouwing is 
na goedkeuring van het bedrijf een ligging 
één niveau lager toegestaan. De primaire 
aansluitleiding moet rechtstreeks vanuit de 
openbare weg in het aflever-/onderstation 
kunnen worden ingevoerd. In geen geval 
worden primaire leidingen in de kruipruimte 
of onder gebouwfundaties gelegd. De 
locatie van het aflever-/onderstation dient 
op de meest gunstige plaats t.o.v. het 
warmtenet te worden gekozen en zodanig 
dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat 
particuliere grond wordt doorkruist door lei-
dingen van het bedrijf. 

1.7.2 Afmetingen
 De afmetingen van het aflever- of ondersta-

tion zijn o.a. afhankelijk van de aansluit-
waarde van het perceel, van de soort aan-
sluiting en het al dan niet aanwezig zijn van 
een warmtapwatervoorziening. De contrac-
tant dient hieromtrent contact op te nemen 
met het bedrijf. De inwendige hoogtemaat 
dient echter altijd minimaal 2.400 mm te 
bedragen. 

1.7.3 Indeling
 De indeling van het aflever- of onderstation 

geschiedt in overleg tussen het bedrijf en 
de contractant.

1.7.4 Uitvoering en toegang
 Het aflever/onderstation moet uit ten 

minste halfsteensmuur zijn opgebouwd. In 
het aflever/onderstation mogen geen 
ramen worden opgenomen. Het dak mag 

van hout zijn en moet waterdichte afdek-
king hebben.

 Het aflever/onderstation dient toegankelijk 
te zijn door middel van een naar buiten 
draaiende deur (hoogte 2.115 mm, breedte 
930 mm) welke uitkomt aan de buitengevel 
dan wel op een andere wijze gemakkelijk en 
snel toegankelijk is voor meteropname, 
opheffen van storingen, onderhoud en ver-
vanging van grote componenten.

1.7.5 Vloerbelasting
 De vloerbelasting van het aflever- of onder-

station bedraagt 5 kN/m2. Bij installaties 
met een aansluitwaarde groter dan  
1.000 kW kan de vloerbelasting plaatselijk 
hoger zijn.

1.7.6 Ventilatie
 Ten behoeve van de ventilatie moeten in 

het aflever/onderstation twee ventilatie-
roosters worden opgenomen (kruisventila-
tie). De grootte van de vrije doorlaat 
bedraagt ten minste:

           Installatiegrootte               Doorlaat

  0 - 500 kW 250 cm2

              500 – 1.000 kW 500 cm2

           1.000 – 2.000 kW  750 cm2

           2.000 – 3.000 kW  800 cm2

 
 Bij toepassing van mechanische luchtafzui-

ging is een ventilatievoud van twee vereist. 
Uitgangspunt moet zijn dat de temperatuur 
in het onderstation niet boven de 40°C mag 
komen.

1.7.7 Sparingen
 Voor de invoer van de primaire aansluitleidin-

gen zijn er afhankelijk van de bouwkundige 
situatie twee mogelijkheden: een  
horizontale muurdoorvoer en een verticale 
vloerdoorvoer (bijlage 3).

 - De horizontale muurdoorvoer, hierbij levert 
het bedrijf twee stalen mantelbuizen aan 
die door de aannemer geplaatst worden.

 - De verticale vloerdoorvoer, hierbij dient de 
aannemer een rechthoekige vloersparing 
vrij te houden. Het bedrijf maakt ten 
behoeve van de te houden sparingen een 
sparingstekening. De contractant dient er 
voor zorg te dragen dat deze maatvoering 
wordt aangehouden. De mantelbuizen 
dienen door de contractant na het aan-
brengen van de aansluitleidingen te 
worden aangestort met niet-kalkhoudende 
mortel. Zie principe in bijlage 3. Het bedrijf 
levert indien geëist brandwerend isolatie-
materiaal. De contractant dient de sparing 
brandwerend af te werken.
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1.7.8 Kruipluik
 Indien er leidingen van het bedrijf in de 

kruipruimte moeten worden gelegd wordt in 
het aflever- of onderstation direct na de 
deur een kruipluik (afmetingen 800 x 600 
mm) vereist. De kruipruimte dient van mini-
maal 600 mm vrije hoogte, vrij van grond-
water en vrij van obstakels te zijn en te 
blijven.

1.7.9 Buitentemperatuurvoeler
 Vanuit het aflever- of onderstation dient op 

aanwijzing van het bedrijf een buisleiding 
(16 mm PVC) met bedrading (2 x 1,5 mm2) 
te worden aangebracht, die op de noord- of 
noordwestgevel, op minimaal 3 m boven 
het maaiveld, uitkomt (ten behoeve van de 
buitentemperatuurvoeler van de weersaf-
hankelijke regeling).

1.7.10 Lekwatervoorziening
 In het aflever- of onderstation dient een 

mogelijkheid aanwezig te zijn voor het 
afvoeren van lekwater naar het riool. De 
afvoer moet geschikt zijn voor een tempera-
tuur van 90 °C en voorzien zijn van een 
stankslot. Ook indien het onderstation in 
een kelder is gelegen dient de afvoer voor 
eventueel lekwater zodanig te zijn dat 
wateroverlast wordt voorkomen. De capaci-
teit van deze afvoer dient ten minste 25 
liter water per minuut te bedragen.

1.7.11 Aarding
 Ten behoeve van de veiligheid en de aarding 

van apparatuur dient in het aflever- of 
onderstation een veiligheidsaarding volgens 
NEN 1010 aanwezig te zijn.

1.7.12 Geluidsisolatie
 De wanden en leidingdoorvoeringen van het 

aflever- of onderstation dienen zodanig te 
worden uitgevoerd dat geluidsoverdracht 
minimaal is. De geluidsisolatie dient mini-
maal te zijn afgestemd op een geluidsni-
veau van 60 dB(A) in het station.

1.7.13 Verlichting
 Er dient voldoende verlichting in het aflever- 

of onderstation aanwezig te zijn, minimaal 
500 lux. In het geval dat de contractant de 
bouwkundige ruimte levert, wordt de ver-
lichtingsinstallatie in opdracht van en voor 
rekening van contractant gerealiseerd.

1.7.14 Elektrische voeding
 Voor de elektrische voeding voor meet- en 

regelapparatuur van de installatie in het 
afleverstation stelt de contractant één 
afzonderlijke eindgroep (230V/16A en 

aarde) en ten minste één wandcontactdoos 
met randaarde om niet ter beschikking.

 Voor de elektrische voeding voor meet- en 
regelapparatuur van de installatie in het 
onderstation installeert het bedrijf één 
afzonderlijke eindgroep (230V/16A en 
aarde) en ten minste één wandcontactdoos 
met randaarde. Voor de secundaire circula-
tiepompen wordt door het bedrijf tevens 
een aparte eindgroep geïnstalleerd 
Afhankelijk van de grootte van de installatie 
bepaalt het bedrijf de benodigde spanning 
(230 V of 380 V). Contractant stelt in 
overleg met het bedrijf kabeltrace’s, ruimte 
voor meetapparatuur en/of sparingen om 
niet ter beschikking voor de aanleg van 
genoemde elektrische installatie.

 Op verzoek van het bedrijf stelt contractant 
loze PVC-mantelbuizen tussen exploitatie-
aansluiting en onderstation om niet ter 
beschikking.

2        Primaire aansluiting

2.1 Wijze van aansluiten
2.1.1 Afleverstation
 Ten behoeve van een primaire aansluiting 

dient in het perceel een bouwkundige 
ruimte t.b.v. het afleverstation ter beschik-
king te worden gesteld zie 1.5.5. De ruimte 
dient te voldoen aan 1.7. De indeling van 
het afleverstation geschiedt in overleg met 
het bedrijf. Apparatuur van derden ten 
behoeve van de installaties kan hierin 
alleen, na overleg met en toestemming van 
het bedrijf, geplaatst worden.

2.1.2 Aansluiting
 De aansluiting bestaat uit de aansluitleidin-

gen, druk- en drukverschilregelaars, de 
warmtewisselaar, de regeling van de uit-
gaande temperatuur en de warmtemeter. 
De aansluiting is eigendom van het bedrijf. 
De verwarmingsinstallatie van de contrac-
tant wordt hierop aangesloten.

 Een schema van de aansluiting is weergege-
ven in bijlage 4. Voor de levering van warm 
tapwater kan gekozen worden voor een pri-
maire warmtapwateraansluiting (zie 2.3.1).

 De aansluiting bestaat dan uit de aansluit-
leidingen, de drukverschilregelaar, de warm-
tewisselaar en de regeling en beveiliging 
van de uitgaande tapwatertemperatuur. 
Een schema van de aansluiting is aangege-
ven in bijlage 5.
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2.2 Verwarmingsinstallatie
2.2.1 Omvang en leveringscondities van de 

aansluiting
 a.  Het bedrijf selecteert op basis van de 

definitieve aansluitwaarde (zie 1.6) de 
warmtewisselaar, de regelklep, de 
weersafhankelijke regeling, de drukver-
schilregelaar en de meetinrichting.

 b.  Door het bedrijf wordt warmte geleverd, 
waarbij water als overdrachtsmedium 
wordt gebruikt met een temperatuur 
volgens de stooklijn (zie 1.6.2).

2.2.2 Ontwerpeisen verwarmingsinstallaties
 a.  Ten aanzien van de bepaling van de 

grootte van de verwarmingslichamen 
dient men uit te gaan van de temperatu-
ren volgens de stooklijn (zie 1.6.2). De 
installatie dient zodanig te worden ont-
worpen en geregeld dat een minimale 
retourtemperatuur, ten hoogste over-
eenkomstig de stooklijn, bereikt wordt.

 b.  De aansluiting van de gebouwinstallatie 
op het primaire net geschiedt met een 
warmtewisselaar (indirect). De contrac-
tant dient derhalve in de gebouwinstal-
latie circulatiepompen op te nemen.

  Bij de selectie van pompen verdient het 
de aanbeveling de pompen niet groter 
dan strikt noodzakelijk te selecteren. 
Het gebruik van variabele toerenregeling 
heeft in alle gevallen de voorkeur.

 c.  De aansluiting van de gebouwinstallatie 
op het primaire net geschiedt met een 
warmtewisselaar (indirect). De contrac-
tant dient derhalve in de gebouwinstal-
latie een drukhoud- en expansievoorzie-
ning op te nemen.

 d.  De aansluiting van de verwarmingsin-
stallatie van de contractant op het afle-
verstation van het bedrijf dient vrij te 
zijn van mechanische spanningen.

2.2.3 Ontwerpeisen regeling
 a.  Het toepassen van ”kortsluit”- verbindin-

gen in installaties is niet toegestaan. 
Onder een ”kortsluit”- verbinding wordt 
een directe verbinding verstaan tussen 
de aanvoer- en de retourleiding, zonder 
dat daarbij het verwarmingswater vol-
doende uitkoeling heeft. 

 b.  Voor de regeling van de verwarmingsin-
stallatie zijn 2-weg hoeveelheidsregelin-
gen en injectie-mengregelingen toege-
staan, ervan uitgaande dat de totale 
circulatiehoeveelheid een verwarmingsli-
chaam passeert. Mengcircuits moeten 
zijn voorzien van een terugslagklep in de 
bypassleiding. In mengcircuits moet met 
een inregelafsluiter de massastroom 

worden ingeregeld. Indien men een 
groep heeft uitgerust met uitsluitend 
thermostatische radiatorafsluiters, dan 
dient men de groepspomp te voorzien 
van een omloop en variabele 
toerenregeling.

  Daarnaast gelden nog aanvullende 
bepalingen, onder andere met betrek-
king tot de beveiliging van pompen en 
het voorkomen van geluidsoverlast. Een 
schema van de regeling van groepen 
met radiator- en/of convectorverwar-
ming is te zien in bijlage 7.

 c.  Indien de omvang van de installatie het 
noodzakelijk maakt kan een transport-
pomp worden toegepast. Deze pomp 
dient dan te zijn voorzien van variabele 
toerenregeling.

 d.  In het geval van luchtbehandelingskas-
ten, luchtverhitters en luchtgordijnen, 
waarbij er sprake is van gedwongen con-
vectie, dient de regeling zodanig te zijn 
uitgevoerd, dat bij stilstand van de ven-
tilatormotor de 2-wegklep gesloten 
blijft. Indien de regeling aan de lucht-
zijde modulerend is uitgevoerd, dan 
dient deze ook waterzijdig modulerend 
te worden uitgevoerd, zodat onvol-
doende uitkoeling van het warmtedistri-
butiewater voorkomen wordt. Om 
bevriezen van de luchtverhitter te voor-
komen kan een thermostatische vorst-
beveiliging worden toegepast. Een 
schema van de regeling van groepen 
met luchtverwarming is te zien in bijlage 
8. Een schema voor de regeling van 
luchtgordijnen is te zien in bijlage 9.

 e.  Bij luchtbehandelingskasten waarbij 
warmteterugwinning wordt toegepast, 
dient men rekening te houden met het 
gevraagde vermogen bij hogere buiten-
temperatuur dan de ontwerpcondities.

 f.  Vloerverwarmingsinstallaties worden 
uitgevoerd als injectiemengregeling. Een 
terugslagklep in de mengleiding is niet 
noodzakelijk als in de regeling een 
begrenzing van de retourtemperatuur is 
opgenomen. Een schema van de rege-
ling van groepen met vloerverwarming 
is te zien in bijlage 10.

 g. In elke installatie dienen de benodigde 
goed bereikbare voorzieningen voor 
inregeling en voor ontluchting en aftap 
aanwezig te zijn.

 h.  Regelafsluiters moeten tweewegregel-
afsluiters zijn. Deze tweewegregelaf-
sluiters moeten in gesloten stand van 
de klep geheel dicht zijn (zie de diverse 
schema’s).

 i.  De navolgende regelingen en schakelin-
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gen zijn niet toegestaan:
  -  doorverbonden verdeler-verzamelaar.
  -  bypass regelingen.
  -  kortsluitleidingen.
  -  verdeelregelingen.
  -  menginjectie regelingen (waarbij) aan       

   voerwater in retour water wordt                                                                           
    bijgemengd).

  -  shuntpomp.
  -  thermische kortsluitingen.
 k.  De regelaar van het bedrijf kan nimmer 

als naregeling voor de contractant, 
geheel of gedeeltelijk, worden aange-
wend. Regeltechnisch zijn er twee volle-
dig gescheiden regelkringen. Wel dient 
een schakeling te zijn aangebracht die 
bij uitschakelen van de secundaire 
installatie (met name de circulatiepomp) 
de regelklep van het bedrijf dicht stuurt.

2.3 Warmtapwaterinstallatie
2.3.1 Soort warmtapwateraansluiting 
 Levering van warm tapwater kan op twee 

manieren geschieden. In beide gevallen 
omvat de levering alleen het opwarmen van 
het water. De aansluiting op het koudwater-
net wordt door de contractant verzorgd. 
Door de contractant dient een veerbelast 
veiligheidsventiel aangebracht te worden in 
het koudwater gedeelte van de warmtap-
waterinstallatie. De keuze van de wijze van 
aansluiten gebeurt in overleg met het 
bedrijf. Een primaire aansluiting heeft in de 
meeste gevallen de voorkeur.

2.3.2 Primaire warmtapwateraansluiting
 In dit geval wordt door het bedrijf een afle-

verstation voor warmtapwater geplaatst 
zoals in 2.1.2 is beschreven. De levering 
vindt plaats vanuit het primaire net met een 
warmtewisselaar die is voorzien van een 
dubbele scheiding tussen het water uit het 
verwarmingssysteem en het tapwater.  
De temperatuur wordt geregeld op 63 °C 
(+2 °C, -2 °C) ter plaatse van de leverings- 
grens. De contractant dient een warmtap-
waterleidingnet met circulatieleiding en 
pomp aan te leggen. Deze leiding wordt 
aangesloten aan de warmtewisselaar van 
het bedrijf. Om een juiste circulatietempera-
tuur te waarborgen dient de circulatiehoe-
veelheid ten minste 600 liter per uur te 
bedragen. In verband met het voorkomen 
van legionella besmetting dient de tapwa-
tertemperatuur in de circulatieleidingen ten 
minste 60 °C te bedragen en dient de circu-
latie ononderbroken plaats te vinden. De 
verantwoordelijkheid voor het voorkomen 
van legionella besmetting berust bij de 
contractant.

 Om de warmtewisselaar te beschermen 
tegen te grote temperatuurswisselingen 
dient de contractant een mengleiding te 
plaatsen met een thermostatisch ventiel die 
de intredetemperatuur van het koude water 
bij de warmtewisselaar op een temperatuur 
van minimaal 30 °C houdt. Het verdient aan-
beveling het warmtapwater- en circulatielei-
dingnet te isoleren. Voor mogelijke principe-
schema’s van de warmtapwaterinstallatie 
zie bijlage 12 en voor warmtapwaterinstal-
laties met een voorraadvat zie bijlage 13.

2.3.3 Warmtapwaterlevering via de 
verwarmingsinstallatie

 De levering vindt plaats vanuit de verwar-
mingsinstallatie van de contractant met een 
door de contractant te plaatsen warmtapwa-
tertoestel. Dit toestel bestaat uit een warm-
tewisselaar inclusief de regeling van de tem-
peratuur van het warmtapwater. 
Warmtapwatertoestellen moeten voorzien 
zijn van een dubbele scheiding tussen het 
water uit het verwarmingssysteem en het 
tapwater. Warmtapwaterinstallaties dienen 
te worden gedimensioneerd op basis van de 
minimum aanvoertemperatuur (stooklijn, zie 
1.6.2) en een maximale retourtemperatuur 
van 35 °C aan de zijde van het verwarmings-
systeem. De contractant dient een warmtap-
waterleidingnet met circulatieleiding en 
pomp aan te leggen. Deze leiding wordt aan-
gesloten aan het warmtapwatertoestel. Om 
een juiste circulatietemperatuur te waarbor-
gen dient de circulatiehoeveelheid ten 
minste 600 liter per uur te bedragen. In 
verband met het voorkomen van legionella 
besmetting dient de tapwatertemperatuur in 
de circulatieleidingen ten minste 60 °C te 
bedragen en dient de circulatie ononderbro-
ken plaats te vinden (zie ook 2.3.2). Om de 
warmtewisselaar te beschermen tegen te 
grote temperatuurswisselingen verdient het 
aanbeveling een mengleiding te plaatsen 
met een thermostatisch ventiel die de intre-
detemperatuur van het koude water bij de 
warmtewisselaar op een temperatuur van 
minimaal 30 °C houdt. Het verdient aanbeve-
ling het warmtapwater- en circulatieleiding-
net te isoleren. Voor een mogelijk principe-
schema van de warmtapwaterinstallatie zie 
bijlage 11.

2.4 Aanbevelingen voor collectief aangesloten  
 woongebouwen (zie bijlage 1 type IV)
 De aanbevelingen hebben tot doel de con-

tractant de mogelijkheid te bieden een zuinig 
verbruik te realiseren. Het spreekt voor zich 
dat de installatie aangelegd moet zijn volgens 
de eisen zoals genoemd in 1.4.2 en 1.4.3.
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 Aanbevelingen ten aanzien van de   
 verwarmingsinstallatie:
 - De centrale verdeelleidingen isoleren en  
  voldoende afschermen waar zij door  
  een woning lopen (in stijgkokers e.d.).  
  De warmteweerstand van de isolatie op  
  minstens 1,0 m2 K/W stellen;
 - Circulatievoorzieningen om verdeel- 
  leidingen op warmte te houden altijd  
  thermostatisch geregeld maken en  
  alleen toepassen waar verdeelleidingen  
  langer zijn dan 15 m. De hoeveelheid  
  circulerend water zo beperkt mogelijk  
  houden (maximaal 10 l/h per op de  
  strang aangesloten woning). Verder  
  geen kortsluitingen tussen aanvoer- en  
  retourleidingen aanbrengen;
 - De centrale verdeelleidingen niet samen  
  met de koudwaterleiding in gezamen- 
  lijke stijgkokers aanbrengen;
 - De woningen door middel van drukver- 
  schilregelaars of instelbare afsluiters  
  ten opzichte van elkaar inregelen;
 - De verwarmingsinstallatie van een   
  woning via niet meer dan één aanvoer-  
  en een retourleiding aansluiten op het  
  collectieve systeem, zodat de mogelijk- 
  heid aanwezig is een warmtemeter te  
  plaatsen;
 - In de aanvoer- en retourleiding goed  
  bereikbare afsluiters plaatsen;
 - Geen éénpijpsystemen toepassen;
 - Elke woning voorzien van een, per   
  woning afzonderlijk te bedienen,  
  naregeling van het type tweeweg  
  (bijvoorbeeld centrale tweewegklep èn  
  kamerthermostaat of thermostatische  
  radiatorventielen);
 - De radiatoren door middel van voet- 
  ventielen en/of instelbare afsluiters ten  
  opzichte van elkaar inregelen;
 - Ruimte reserveren om per woning een  
  meetinrichting te installeren.
 Aanbevelingen t.a.v. de    
 warmtapwaterinstallatie:
 - Het warmtapwaterdebiet berekenen  
  volgens de zgn. ”Q√n methode”;
 - Het warmtapwaterdebiet per tappunt  
  of per woning inregelen (begrenzen).

2.5 Benodigde informatie
 De contractant dient er zorg voor te dragen 

dat de onderstaande gegevens volledig en 
tijdig aan het bedrijf worden toegezonden, 
zodat de warmtelevering op de gewenste 
tijd kan worden gerealiseerd.

 Bouwkundige gegevens:
 -  situatietekening van het project (bij 

voorkeur 1:500) met name uitgifte-
grens, te leggen kabels en leidingen, 

bestrating en groenvoorziening zijn van 
belang;

 -  plattegrond van niveau begane grond 
(bij voorkeur 1:50);

 -  doorsnedetekening ter plaatse van het 
afleverstation (in verband met invoer 
van de primaire leidingen);

 -  funderingstekening (bij voorkeur 1:50);
 -  palenplan;
 -  bouwplanning.
 Installatiegegevens:
 -  warmteverliesberekening; 
 -  ontwerpuitgangspunten;
 -  gave van transmissie warmte;
 -  verlies, ventilatie-, warmteverlies en 

benodigd aan warm vermogen;
 -  waterzijdig principeschema; 
 -  volledig overzicht van de principiële 

werking en regeling van de installatie;
 -  vermogen en massastroom per groep;
 -  ontwerptemperatuurniveaus van de toe-

gepaste verwarmingslichamen;
 -  berekening van het maximum moment 

verbruik van warmtapwater van 60 °C.
 De informatie 1x digitaal en 1x normale 

afdruk aanleveren. Alle tekeningen dienen 
te zijn voorzien van relevante maatvoerin-
gen. Op tekeningen moet duidelijk zijn 
aangegeven:

 -  de naam van de aanvrager en/of 
contractant;

 -  het volledige adres en de bestemming 
van het perceel waarin de werkzaamhe-
den zullen worden verricht;

 -  de naam en het volledige adres van de 
installateur die de werkzaamheden 
verricht.

3   Secundaire aansluiting

3.1 Wijze van aansluiten
3.1.0 Onderstations en secundaire netten
 De secundaire aansluitingen worden van 

warmte voorzien vanuit een onderstation. 
De plaats van de onderstations wordt door 
het bedrijf in overleg met de contractant (of 
de projectontwikkelaar) bepaald. Bij hoog-
bouw wordt het onderstation inpandig aan-
gelegd. De bouwkundige ruimte wordt in 
dat geval door de contractant ter beschik-
king gesteld. Zie 1.5.5. en moet voldoen 
aan de voorwaarden in 1.7. Bij grondgebon-
den woningen wordt de bouwkundige 
ruimte door het bedrijf verzorgd.

 In het onderstation wordt het secundaire 
net via een warmtewisselaar op het  
primaire net aangesloten. Het aantal  
warmtewisselaars, en daarmee het aantal 
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druktrappen wordt door het bedrijf in 
overleg met de contractant bepaald (zie ook 
3.2.2). De installaties in het onderstation 
behoren tot het warmtenet van het bedrijf. 
Zie bijlage 14. Vanuit het onderstation 
worden de leidingen naar de meterkasten 
aangelegd. Om de aanleg van deze leidin-
gen mogelijk te maken moet de contractant 
bouwkundige voorzieningen verzorgen 
zoals genoemd in 3.4, 3.5 en 3.6. De leidin-
gen naar de meterkasten maken deel uit 
van het warmtenet van het bedrijf.

3.1.1 Meterkasten
 Een secundaire woningaansluiting wordt 

door het bedrijf aangebracht in de meter-
kast. In de meterkast worden de aansluit-
beugel en de afleverset geplaatst waarmee 
de verwarmingsinstallatie direct op het 
secundaire net wordt aangesloten en koud 
water via een warmtewisselaar wordt opge-
warmd. In de afleverset wordt tevens de 
warmtemeter geplaatst. De afleverset en 
de aansluitbeugel maken deel uit van het 
warmtenet van het bedrijf. De installatie 
van de contractant dient aan te sluiten op 
de door het bedrijf aangebrachte leverings-
punten. Een schema van een afleverset is 
opgenomen als bijlage 17, een tekening van 
de aansluitbeugel als bijlage 18.

 De opstelling en de uitvoering van de 
meterkast dienen te voldoen aan de 
”Richtlijnen voor meterkasten in laagbouw-
woningen met warmtelevering” uitgave 
IWUN no 06283 september 2006 dan wel 
de ”Richtlijnen voor meterkasten in hoog-
bouwwoningen met warmtelevering” 
uitgave IWUN no 06285 september 2006 
(Bijlagen 20 en 21).

 Naast de in bijlage 20 aangegeven aansluit-
wijze via een mantelbuis zal bij rijtjeswonin-
gen bij voorkeur gekozen worden voor aan-
sluitingen vanuit de kruipruimte, zie 3.4.

 In geval van bebouwing hoger dan 20 meter 
dient in overleg met en na toestemming van 
het bedrijf een bredere stijgschacht te 
worden opgenomen dan in bijlage 21 is 
omschreven. Dit om expansievoorzieningen 
en het toepassen van meerdere druktrap-
pen mogelijk te maken.

 Meterkasten die van buiten de woning af 
toegankelijk zijn, moeten zijn voorzien van 
een afsluitbare deur. De deur moet worden 
voorzien van een door het bedrijf tegen 
kostprijs te leveren slot.

 Een secundaire bedrijfsaansluiting behoeft 
een andere meterkast. Hiervoor is de meter-
kast in bijlage 19 van toepassing. Van alle 
secundaire bedrijfsaansluitingen dienen in 
de ontwerpfase van het project alle 

meterkasten gedefinieerd te worden, 
hetgeen inhoudt dat het aantal en de plaats 
van de meterkasten op een gemaatvoerde 
tekening vermeld staan. Ontbreken deze 
gegevens dan kunnen geen secundaire aan-
sluitingen gerealiseerd worden

 Voor zaken waarvoor in bijlagen 20 en 21 
geen bepalingen zijn opgenomen, geldt de 
NEN 2768.

3.1.2 Afwijkende meterkasten
 In bijzondere gevallen kunnen door het 

bedrijf nadere eisen aan de meterkast 
worden gesteld. De afmetingen van de 
meterkast dienen te worden vergroot, 
indien de te plaatsen toestellen dit verei-
sen. Bij toepassing van zogenaamde 
dubbele meterkasten, die zich onder meer in 
de woningbouw kunnen voordoen, als twee 
naast elkaar ontworpen woningen ten 
opzichte van elkaar gespiegeld zijn, dient 
nader overleg met het bedrijf te worden 
gepleegd. Nader overleg met het bedrijf 
dient voorts te worden gepleegd in geval-
len, waarin aan de aard van de energieleve-
ring speciale eisen worden gesteld, zoals dit 
onder meer bij bejaardencentra kan voorko-
men. Een aangepaste uitvoering van de 
meterkast is dan noodzakelijk, waartoe 
nadere gegevens door het bedrijf worden 
verstrekt. Indien naar het oordeel van het 
bedrijf noodzakelijk wordt door contractant, 
met het oog op de regeling van het aflever-
station, een 230V wandcontactdoos met 
randaarde in de meterkast om niet ter 
beschikking gesteld.

 Ter plaatse van de leidingkoker moet in de 
vloer en in het plafond een sparing aange-
bracht worden van 150 x 350 mm voor de 
leidingen van het warmtenet en de  
elektrische voeding, zoals aangegeven in 
bijlage 21.

3.2  Verwarmingsinstallatie
3.2.1 Omvang en leveringscondities van de 

aansluiting
 a.  Op basis van de aansluitwaarde (zie 

1.6.1) en de door de installateur uitge-
voerde drukverliesberekening, worden 
door het bedrijf het onderstation (o.a. 
druk(verschil)regelaars, warmtewisse-
laar, expansievat en circulatiepomp) en 
de secundaire leidingen (inclusief instel-
standen van strangafsluiters), 
gedimensioneerd.

 b.  In het algemeen wordt bij secundaire 
aansluitingen voor ruimteverwarming 
met een aansluitwaarde tot maximaal 
30 kW per woning gerekend. Grotere 
aansluitwaarden worden gerealiseerd 
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na overleg met en toestemming van het 
bedrijf. De meerkosten worden in reke-
ning gebracht bij de contractant.

 c.  Door het bedrijf wordt warmte geleverd, 
waarbij water als overdrachtsmedium 
wordt gebruikt met een temperatuur 
volgens de stooklijn, zie 1.6.2. 

 d.  De aanvoerdruk op het punt van levering 
bedraagt bij laagbouw maximaal 600 
kPa. Installaties moeten afgeperst 
worden op een druk van ten minste 800 
kPa. Voor hoogbouw zie 3.2.2.

 e.  Het drukverschil tussen aanvoer en 
retour ter plaatse van de leveringsgrens 
zal door het bedrijf worden ingesteld op 
20 kPa. Bij het ontwerp van de regelklep 
en/of thermostatische radiatorafsluiters 
dient men met een drukverschil van 
maximaal 100 kPa rekening te houden.

3.2.2 Ontwerpeisen verwarmingsinstallatie
 a.  De verwarmingsinstallatie dient te zijn 

ontworpen en ingeregeld volgens de 
voorschriften in 1.4.2 zodanig dat de 
vereiste binnentemperaturen gereali-
seerd kunnen worden en dat de 
woning/-bedrijfsruimte binnen een aan-
vaardbaar korte tijd kan worden opge-
warmd vanuit een weekend- of 
nachtverlaging.

 b.  De installatie dient zodanig te worden 
ontworpen en geregeld, dat een mini-
male retourtemperatuur, ten hoogste 
overeenkomstig de stooklijn (zie 1.6.2), 
ontstaat.

 c.  De installatie dient te zijn uitgevoerd als 
2-pijpsysteem.

 d.  De totaaldruk in de installatie wordt bij 
hoogbouw per project bepaald en is het 
gevolg van de statische hoogte van de 
verwarmingsinstallatie en de opvoer-
hoogte van de circulatiepomp en zal 
max. 1.000 kPa bedragen. Installaties 
moeten afgeperst worden op een druk 
van minimaal 1.200 kPa. Het bedrijf 
bepaalt de toelaatbare totaaldruk en de 
eventuele verdeling in meerdere drukzo-
nes. Indien in hoogbouwsituaties meer 
groepen door contractant worden 
gevraagd dan voor deze druk noodzake-
lijk, worden de meerkosten in rekening 
gebracht bij de contractant. De installa-
teur dient zich hierover bij het bedrijf te 
informeren.

 e.  De vloerverwarmingsinstallaties welke 
op het warmtenet worden aangesloten, 
worden gevoed met water uit dat ver-
warmingsnet. Voor naregeling zie artikel 
3.2.3.c. 

 f.  Voor de radiatorenverwarming met 

kunststofleidingen waarvan de gegaran-
deerde toelaatbare toepassingstempe-
ratuur lager is dan de maximale aan-
voertemperatuur van het water moet 
een injectiemengregeling worden 
toegepast.

 g.  De verwarmingsinstallatie moet op de 
hoogste punten ontlucht kunnen 
worden. Met name bij vloerverwar-
mingsinstallaties moet er voor gezorgd 
worden dat de ontluchtingspunten (op 
de verdelers) het hoogste punt van de 
installatie zijn. Het toepassen van auto-
matische ontluchtingen in de vorm van 
vlotterontluchters is niet toegestaan.

3.2.3 Ontwerpeisen naregeling
 a.  De contractant verzorgt de naregeling 

van de verwarmingsinstallatie. 
  Bij Ypenburg, Oosterheem en Boterdorp 

levert het bedrijf op verzoek van de con-
tractant, onder de navolgende voor-
waarden en tegen meerkosten een 
naregeling. De contractant levert een 
wandcontactdoos met randaarde in de 
meterkast, een bedrade mantelbuis 
2x0,75mm tussen woonkamer en 
meterkast en de kamerthermostaat 
24V met thermische terugkoppeling, 
instelbare nachtverlaging met schakel-
differentie 0,5K.

 b.  In elke installatie dienen de benodigde 
goed bereikbare voorzieningen voor 
inregeling en voor ontluchting en aftap 
aanwezig te zijn. 

 c.  De volgende naregelsystemen mogen 
worden toegepast:

  -  Een naregeling op basis van thermo  
statische radiatorafsluiters, zoals 
weergegeven in bijlage 22;

  -  Een naregeling op basis van een 
injectie-mengregeling met regelklep 
met servomotor en kamerthermo-
staat, zoals weergegeven in bijlage 
23;

  -  Naregeling in combinatie met vloer-
verwarming. 
Vloerverwarmingsinstallaties worden 
uitgevoerd als injectie-mengregeling. 
Een schema van de regeling van 
groepen met vloerverwarming is te 
zien in bijlage 24;

  -  Indien bij hoogbouw de druk in het 
secundaire net te hoog is voor de 
vloerverwarmingsinstallatie kan 
gekozen worden voor een hydrauli-
sche scheiding met een warmtewisse-
laar tussen de afleverset en de vloer-
verwarmingsinstallatie. In plaats van 
een menginjectiesysteem moeten dan 
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in het circuit na de warmtewisselaar 
een circulatiepomp, een expansie- en 
drukhoudvoorziening en een veilig-
heidsventiel worden aangebracht. De 
temperatuur in de vloerverwarmings-
installatie moet geregeld worden 
door een klep in de leiding voor de 
warmtewisselaar. Om doorstromen 
van de wisselaar als de circulatie-
pomp is uitgeschakeld te voorkomen 
moet een retourtemperatuurbegren-
zer worden aangebracht. Deze retour-
temperatuurbegrenzer moet op maxi-
male temperatuur van 40 0C zijn 
ingesteld en in gesloten stand nog 
een kleine doorlaat hebben. Zie 
bijlage 24-a. Alle genoemde installa-
tiecomponenten zijn onderdeel van de 
woninginstallatie. De bewoner moet 
bij dit type installatie ook zorg dragen 
voor het bijvullen van het 
vloerverwarmingscircuit;.

  -  Alle verwarmingslichamen moeten 
zijn voorzien van dubbel instelbare 
(thermostatische) radiatorafsluiters

 d.  De naregeling van een secundaire aan-
sluiting van een bedrijfsperceel dient te 
voldoen aan de ontwerpeisen voor 
secundaire woningaansluitingen. Bij 
vloerverwarmingsinstallaties moeten  
de diverse groepen zijn voorzien van 
inregelafsluiters en moet tevens een 
inregelafsluiter geplaatst worden in de 
leiding naar de vloerverwarmingsunit.

3.2.4 Materialen
 a.  De verwarmingsinstallatie dient over 

een eigen aftap en handontluchting 
(automatische ontluchtingsapparatuur 
is niet toegestaan) te beschikken. 

 b.  Het toepassen van dunwandige stalen 
precisiepijp met knelfittingen in kruip-
ruimtes of op andere moeilijk bereikbare 
plaatsen is niet toegestaan. Wel zijn 
toegestaan stalen draadpijpen of 
gelaste stalen pijpen. Indien bij een ver-
warmingsinstallatie de leidingen worden 
weggewerkt in of onder gesloten 
vloeren of op andere onbereikbare 
plaatsen, dan dienen maatregelen te 
worden genomen waardoor deze leidin-
gen te repareren en/of te vervangen 
zijn. In deze leidinggedeelten mogen 
geen verbindingen zijn aangebracht.

 c.  Het toepassen van kunststof leidingma-
terialen wordt ter beoordeling aan het 
bedrijf voorgelegd, waarbij met name 
zuurstofdiffusie-dichtheid en toelaat-
bare inwendige druk van belang zijn. De 
leidingen dienen gecertificeerd te zijn 

door een bevoegd goedkeuringsinsti-
tuut en voorzien te zijn van een opdruk 
waaruit dit blijkt.

 d.  Verdeel- en verzamelsetjes mogen niet 
in een standaard meterkast worden 
geplaatst. In het geval van een verbrede 
meterkast dient een opstellingstekening 
vooraf door het bedrijf beoordeeld te 
worden.

 e.  Eisen aan gebruikte materialen zijn  
aangegeven in 1.4.4.

3.3 Warmtapwaterinstallatie
3.3.1 Drukverlies
 Bij het ontwerp van de warmtapwaterinstal-

latie moet rekening gehouden worden met 
een drukval van maximaal 50kPa in de 
afleverset.

3.3.2 Leveringscondities 
warmtapwatervoorziening

 Bij warmtapwater is het uitgangspunt leve-
ring van 60 °C aan het tappunt. Warmwater 
wordt door het bedrijf bereid in de meter-
kast van de woning. De temperatuur van 
het geleverde warmtapwater bedraagt 60 °C 
(+5 °C; -2 °C) op de leveringsgrens. Het 
maximale debiet op de leveringsgrens is 
afhankelijk van het met de contractant over-
eengekomen comfortniveau. Onderstaande 
tabel geeft de keuzemogelijkheden weer:

               Comfort- Tapdebiet 60°C Thermisch
                 klasse [liter/minuut] vermogen
   [kWth]2 

  2 5 17,3
  3 6 20,8
  4 8 27,8
  5 10 34,6

 
 De tolerantie op het debiet bedraagt ca. 0,1 

liter/minuut. De overige prestaties van het 
afleverstation, zoals wachttijd aan het 
toestel, tapdrempel e.d. voldoen aan de lan-
delijke en Europese normering (GIW, Gastec 
CW1 en NEN-EN 13203) 

 Comfortklasse 3 is de standaardsituatie. 
Andere comfortklassen uit de tabel kunnen 
tegen meerprijs geleverd worden. Bij 
Ypenburg, Oosterheem en Boterdorp is 
comfortklasse 4 de standaardsituatie.

 Grotere tapdebieten dan 10 liter/minuut 
zijn na overleg mogelijk met behulp van een 
door de klant te verzorgen nageschakelde 
boiler. Deze schakeling behoeft goedkeuring 
van het bedrijf.

3.3.3 Ontwerpeisen warmtapwaterinstallatie
 Contractant sluit de leidingen voor warm en 
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koud water aan en verzorgt de levering en 
plaatsing van de lekwatervoorziening voor 
de inlaatcombinatie. Het bedrijf levert de 
inlaatcombinatie. 

3.4 Voorzieningen in het geval van bloksge 
 wijze eengezinswoningen/bedrijfsruimten 
 (zie bijlage I type V).
3.4.1  Secundaire terreinleidingen
 Leidingen van het bedrijf die door particu-

liere grond lopen, zullen moeten worden 
gedoogd.

3.4.2 Leidingen in de kruipruimte
 De secundaire verdeelleidingen zijn gelegen 

in de kruipruimte. Onder alle woningen/
bedrijfsruimten en eventuele tussenlig-
gende garages, dienen kruipruimtes van 
minimaal 600 mm hoogte aanwezig te zijn, 
waarbij elke beuk bereikbaar moet zijn door 
middel van een kruipluik van minimaal  
800 x 600 mm. De kruipruimte dient vrij van 
grondwater te worden gehouden door 
middel van een drainagesysteem aangeslo-
ten op het gemeentelijk drainagesysteem, 
tenzij het bedrijf anders bepaalt. De leiding-
loop en toegang tot de leidingen moet vrij 
van obstakels zijn. Met name met de aanleg 
van rioleringen dient men rekening met de 
secundaire leidingen te houden. Voor de 
aanleg van de leidingen moeten waar nodig 
twee sparingen met een diameter van 
200mmworden voorzien in de funderings-
balk. De plaats van de sparingen worden 
bepaald door het bedrijf na overleg met de 
bouwaannemer/constructeur.

 Het bedrijf levert indien brandwerende 
doorvoeringen worden geëist brandwerend 
isolatiemateriaal. Contractant dient de 
sparing brandwerend af te werken.

 De contractant dient de aanleg van de 
warmteleiding in zijn planning op te nemen, 
met name secundaire leidingaanleg in de 
kruipruimte kan de bouwplanning beïnvloe-
den. Omtrent de vereiste voorbereidingstijd 
dient de contractant tijdig met het bedrijf 
contact op te nemen. In geval van secun-
daire bedrijfsaansluitingen is het uitgangs-
punt om de secundaire leidingen op begane 
grond niveau te situeren. De principemaat-
voering voor de leidingen in de kruipruimten 
is in bijlage 25 weergegeven. 
Afvoerleidingen van lek of condenswater 
die rechtstreeks uitkomen in de kruipruimte 
(bv van de inlaatcombinatie) moeten 
zodanig zijn geplaatst dat het water niet op 
de warmteleidingen kan druipen. 

 
 

3.5 Voorzieningen in geval van gestapelde  
 woningen (zie bijlage 1 type II en III)
3.5.1 Stijgkokers
 De benodigde stijgkokers zijn aangegeven 

in bijlage 21. Het bedrijf levert indien brand-
werende doorvoeringen worden geëist 
brandwerend isolatiemateriaal.  
Contractant dient de sparing brandwerend 
af te werken.

3.5.2 Secundaire binnenleidingen
 De secundaire leidingen worden op het 

begane grond niveau aangelegd. De afme-
tingen van de balk of wand sparingen 
dienen te voldoen aan de tekening op 
bijlage 25. De leidingen mogen boven ver-
laagde plafonds liggen, op voorwaarde dat 
de leidingen te allen tijde eenvoudig bereik-
baar zijn. Met betrekking tot leidingen en 
kabelbanen gelegen onder de secundaire lei-
dingen dient men rekening te houden met 
een goede bereikbaarheid, kabelbanen 
gelegen in de lengterichting onder leidingen 
van het bedrijf zijn niet toegestaan.

3.6 Voorzieningen in het geval van vrijstaande  
 woningen en grondgebonden woningen  
 zonder kruipruimte (zie bijlage 1 type VI)
3.6.1 Vrijstaande woningen en grondgebonden 

woningen zonder kruipruimte worden indivi-
dueel aangesloten vanuit de openbare weg. 
De aansluiting vindt plaats in de meterkast.

3.6.2 De contractant stelt de voor de aansluiting 
benodigde kunststof mantelbuizen twee-
maal 110 x 3,2 mm om niet ter beschikking. 
De straal van de bochten van de mantelbui-
zen wordt in overleg met het bedrijf vastge-
steld. Deze mantelbuizen lopen vanaf de 
meterkastvloer tot aan de grens van de 
openbare weg. De mantelbuizen dienen om 
de warmteleidingen van het bedrijf door te 
voeren, en worden door contractant tijdig in 
de bouwfase aangebracht. 

3.6.3 De lengte van de aansluiting bedraagt maxi-
maal 10 m gerekend vanaf de hoofdleiding 
in de openbare weg tot de meterkast in de 
woning. Voor grotere lengten worden meer-
kosten door het bedrijf in rekening gebracht 
bij de contractant.

3.7 Benodigde informatie
 De contractant dient er zorg voor te dragen 

dat de onderstaande gegevens volledig en 
tijdig aan het bedrijf worden toegezonden.

 Bouwkundige gegevens:
 -  situatietekening van het project (bij 

voorkeur 1:500) met name uitgifte 
grens, te leggen kabels en leidingen, 
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bestrating en groenvoorziening is van 
belang;

 -  plattegrond van niveau begane grond 
(bij voorkeur 1:50);

 -  plattegrond van iedere afwijkende 
verdieping;

 -  doorsnedetekening;
 -  funderingstekening (bij voorkeur 1:50);
 -  palenplan;
 -  bouwplanning, met inplanning 

warmtedistributiewerkzaamheden;
 Installatiegegevens:
 -  warmteverliesberekening;
 -  ontwerpuitgangspunten;
 -  opgave van transmissie warmteverlies, 

ventilatiewarmteverlies en benodigd 
aanwarmvermogen;

 -  drukverliesberekening van de 
verwarmingsinstallatie;

 -  opgave van de inhoud van de 
verwarmingsinstallatie;

 -  waterzijdig principeschema;
 -  projectietekening met plaats radiatoren 

en leidingloop;
 -  toegepaste naregeling;
 -  staat van radiatoren, convectoren en 

luchtverwarmingsapparatuur met ver-
melding van fabrikaat, type en ingere-
geld vermogen;

 -  overzicht met toegepaste materialen;
 -  aantal tapeenheden van 60 °C;
 -  isometrisch overzicht van de warmtap-

waterinstallatie, alsmede een opgave 
van het drukverlies.

 De informatie 1x digitaal en 1x normale 
afdruk aanleveren. Alle tekeningen dienen 
te zijn voorzien van relevante maatvoering. 
Op tekeningen moet duidelijk zijn 
aangegeven:

 -  de naam van de aanvrager en/of 
contractant;

 -  het volledige adres en de bestemming 
van het perceel waarin de werkzaamhe-
den zullen worden verricht;

 -  de naam en het volledige adres van de 
installateur die de werkzaamheden 
verricht.

 Deze gegevens dienen uiterlijk 6 weken 
voor het slaan van de eerste paal van het 
project in het bezit te zijn van het bedrijf.

 Op basis van de ontvangen gegevens 
worden de sparingen voor het verdeelnet in 
de kruipruimte geprojecteerd. Dit verdeel-
net dient altijd toegankelijk te zijn (d.m.v. 
kruipluiken in de begane grond vloer). Dit 
geprojecteerde verdeelnet wordt vervol-
gens ter goedkeuring van de maatvoering 
en opgegeven sparingen opgestuurd naar 
de projectontwikkelaar. Na goedkeuring van 
de projectontwikkelaar vindt in overleg met 

de aannemer de aanleg van het verdeelnet 
plaats. Het tijdstip van aanleg wordt aan de 
hand van de bouwplanning vastgesteld, 
waarbij bepalend is dat de fundering met de 
benodigde sparingen gestort is en de 
begane grond vloer nog niet is aangebracht. 
De aannemer geeft eveneens in de bouw de 
juiste plaats van de sparingen in de meter-
kast aan d.m.v. plaatsing van een 
meterkastplank.

3.8 Bouwproces
3.8.1 Start montage
 De montage mag niet eerder beginnen dan 

na datum ontvangst van de door het bedrijf 
afgegeven akkoordverklaring. Het bedrijf 
neemt hiermede generlei verantwoording of 
aansprakelijkheid op zich.

3.8.2 Montage tijdens de bouw
 Leidingen in de kruipruimte worden door het 

bedrijf aangelegd voor het aanbrengen van 
de begane grondvloer door de contractant. 
Contractant houdt in zijn werkplanning reke-
ning met deze werkzaamheden. Contractant 
installeert voor het aanleggen van de leidin-
gen het drainagesysteem van de kruipruim-
tes, stelt dit in bedrijf en draagt zorg voor 
het instandhouden hiervan. Na het aanbren-
gen van de begane grondvloer door de con-
tractant bevestigt het bedrijf de leidingen 
aan de vloer en in de sparing. De contractant 
draagt er zorg voor dat deze leidingen in het 
bouwproces niet beschadigd worden.

 Stijgleidingen bij hoogbouw worden door 
het bedrijf tijdens de ruwbouw in overleg 
met de contractant aangebracht. 
Contractant houdt in zijn werkplanning reke-
ning met deze werkzaamheden. Bij aanslui-
ten vanuit de straat draagt de contractant 
zorg voor een tracé dat tijdig vrij van obsta-
kels beschikbaar is. De contractant draagt er 
zorg voor dat het tracé voor de terreinleidin-
gen van het onderstation naar de woningen 
tijdig vrij van obstakels beschikbaar is.

 Nadat alle sparingen in de meterkast zijn 
aangebracht en door de partijen zijn goedge-
keurd, wordt de beugel voor de montage 
van de warmteset geplaatst. Plaatsing van 
de warmteset geschiedt in overleg en 
volgens de bouwplanning met de aannemer. 
De woonhuisaansluiting voor de levering van 
ruimteverwarming en warm tapwater wordt 
pas dan gerealiseerd als de meterkast of het 
perceel afsluitbaar is en als aan de voor-
waarden voor in bedrijf stellen is voldaan.

3.8.3 In bedrijf stellen van installaties
 a.  Na montage moet de installatie 

beproefd worden op sterkte en 
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dichtheid door middel van afpersen met 
leidingwater op een druk overeenkom-
stig het gestelde in 2.2.1 en 3.2.1.

 b.  Na beproeving op dichtheid moet de 
installatie grondig doorgespoeld worden 
met leidingwater(drinkwater). De filters 
moeten daarna worden gereinigd.  
De installatie moet vol water blijven 
staan. 

 c.  Na beproeving en spoelen wordt de 
installatie door het bedrijf gecontro-
leerd. Indien de installatie in orde bevon-
den is wordt deze, na plaatsing van de 
warmtemeter, door de vertegenwoordi-
ger van het bedrijf “in bedrijf” gesteld. 
Hierbij dient de energieaanvraag door de 
contractant ingeleverd te zijn bij het 
bedrijf.

 d.  Het aftappen van water uit de installatie 
anders dan voor werkzaamheden aan de 
installatie is niet toegestaan. Indien ten 
behoeve van werkzaamheden aan de 
installatie moet worden afgetapt, dient 
dit tijdig te worden gemeld bij het bedrijf.

 e.  De centrale verwarmingsinstallatie en de 
warmtapwaterinstallatie dienen door de 
installateur hydraulisch ingeregeld te 
worden overeenkomstig de door hem 
opgestelde inregelstaten. De installateur 
dient op overtuigende wijze aan te 
tonen dat de hydraulische inregeling 
goed is uitgevoerd.

 f.  De regelinstallatie(s) van de centrale 
verwarmingsinstallatie(s) en de 
warmtapwaterinstallatie(s) dienen inge-
steld te worden conform de uitgangs-
punten van het installatieontwerp.

 g.  Door de installateur moet een bedie-
nings- en onderhoudsvoorschrift worden 
gemaakt t.b.v. de contractant van de 
installatie.

 h.  Voor het inbedrijfstellen meldt de instal-
lateur de installatie gereed door middel 
van een ondertekend formulier waarin hij 
verklaart dat aan bovengenoemde voor-
waarden (persen, spoelen, regelappara-
tuur, inregelen enz.) is voldaan.

4   Controle van installaties

4.1 Algemene bepalingen.
4.1.1 Het bedrijf is te allen tijde bevoegd, doch 

niet verplicht, te controleren of de installatie 
of een gedeelte daarvan, voldoet aan het 
bepaalde in of krachtens deze aansluitvoor-
waarden. Contractant dient op overtuigende 
wijze aan te kunnen tonen dat de installatie 
is ingeregeld (inregelstaten ).

4.1.2 Bij een controle van nieuwe installaties en 
van uitbreiding, wijziging of vernieuwing van 
bestaande installaties, brengt het bedrijf 
aan de installateur c.q. contractant geen 
kosten in rekening. 

4.1.3 Indien bij de controle blijkt dat een installa-
tie of een gedeelte daarvan niet voldoet aan 
het bepaalde in of krachtens deze aansluit-
voorwaarden, bestaat de mogelijkheid dat 
de installateur c.q. contractant schriftelijk 
wordt geïnformeerd omtrent de geconsta-
teerde gebreken.

4.1.4 Indien een installateur c.q. opdrachtgever 
bezwaren heeft tegen de, op grond van een 
controle, verlangde wijzigingen kan hij deze 
bezwaren, binnen acht dagen nadat hij van 
de verlangde wijzigingen in kennis is gesteld, 
schriftelijk bij het bedrijf ter kennis brengen. 
Indien de installateur c.q. contractant van 
deze mogelijkheid geen gebruik maakt 
binnen deze gestelde termijn, wordt hij 
geacht geen bezwaren te hebben. 

4.1.5 De installateur dient aan het bedrijf te 
melden dat de vereiste wijzigingen zijn 
doorgevoerd.

4.2 Uitvoering van de controle.
4.2.1 De installateur of diens gemachtigde, die ter 

zake deskundig moet zijn, is indien het 
bedrijf zulks verlangt, verplicht bij een con-
trole of hercontrole aanwezig te zijn.

4.2.2 De installateur moet kosteloos aan het 
bedrijf de door het bedrijf verlangde hulp 
verlenen, opdat een goede controle of her-
controle van de installatie of een gedeelte 
daarvan, mogelijk is. Deze hulp kan bestaan 
uit het ter beschikking stellen van personen 
of goederen, zoals gereedschappen en 
instrumenten, nodig voor een beproeving 
van de installatie.

4.2.3.  Indien een controle of hercontrole niet of 
onvoldoende kan worden uitgevoerd omdat 
de installateur niet heeft voldaan aan zijn 
verplichtingen ingevolge het bepaalde in 
voorgaande leden van dit artikel, behoudt 
het bedrijf zich het recht voor de kosten 
voor een hercontrole bij de installateur in 
rekening te brengen.

5   Verplichtingen contractant

5.1 De contractant is verplicht door hem waar-
genomen of vermoede schade, gebreken of 
onregelmatigheden in het in het perceel 
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aanwezige gedeelte van de aansluiting, 
inclusief de eventuele meetinrichting, ver-
breking van de verzegeling daaronder 
begrepen, zo spoedig mogelijk aan het 
bedrijf te melden.

5.2 De contractant is verplicht het redelijkerwijs 
mogelijke te doen om schade aan het in het 
perceel aanwezige gedeelte van de aanslui-
ting te voorkomen.

5.3 Indien de contractant geen eigenaar is van 
het perceel, staat hij er voor in, dat de eige-
naar akkoord gaat met het verrichten van 
alle handelingen die door het bedrijf voor 
het tot stand brengen, vervangen, verplaat-
sen, uitbreiden, wijzigen of wegnemen van 
een aansluiting of voor de levering noodza-
kelijk worden geacht, zowel ten behoeve 
van zichzelf als, ingevolge artikel 4 en/of 
artikel 6 van deze aansluitvoorwaarden, ten 
behoeve van derden. Het bedrijf kan verlan-
gen dat de contractant een schriftelijke ver-
klaring van de eigenaar overlegt.

5.4 Indien de contractant toerekenbaar in strijd 
heeft gehandeld met een in dit artikel 
bedoelde verplichting, kan het bedrijf hem 
indien er (mede) sprake is van niet door de 
meetinrichting geregistreerde bronwarmte 
een boete opleggen van ten hoogste €135,- 
(honderdvijfendertig euro) per strijdige han-
deling. In plaats van een boete kan het 
bedrijf betaling van de kosten van feitelijke 
levering in rekening brengen en/of schade-
vergoeding verlangen. Het voorgaande laat 
het recht van het bedrijf op het geheel of 
gedeeltelijk wegnemen van de aansluiting 
en/of het deactiveren van de aansluiting 
onverlet.

5.5 Bij de nakoming van zijn verplichtingen en 
de uitoefening van zijn rechten, mag het 
bedrijf zich laten vertegenwoordigen door 
derden. De in deze algemene voorwaarden 
opgenomen bedingen inzake de rechten van 
het bedrijf zijn derdebedingen als bedoeld in 
artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek en kunnen 
door de contractant niet worden herroepen.

 De ruimte waarin het afleverstation 
geplaatst is dient niet gebruikt te worden 
voor opslag en te allen tijde goed toeganke-
lijk te blijven voor medewerkers van het 
bedrijf ten behoeve van het verrichten van 
onderhoud en verhelpen van storingen.

5.6 De meterkast mag niet gebruiker worden 
voor opslag van goederen, dit om onge-
stoorde ventilatie en bereikbaarheid voor 
het uitvoeren van werkzaamheden mogelijk 
te maken.

5.7 Indien sprake is van een kruipruimte, dan 
dient de contractant deze vrij van grondwa-
ter te houden eventueel door middel van 
een drainagesysteem aangesloten op het 
gemeentelijk drainagesysteem, tenzij het 
bedrijf anders bepaalt. Contractant draagt 
zorg voor het onderhoud van het 
drainagesysteem.

5.8 Bij wijzigingen aan de ruimteverwarming- 
en/of warmtapwaterinstallatie dient de 
contractant dit te melden bij het bedrijf.

5.9 Het bedrijf heeft de regelapparatuur in de 
afleverstations en de afleversets ingesteld. 
Het is de contractant niet toegestaan deze 
instellingen te wijzigen.

6 Slotbepalingen

6.1 Naleving
 Het bedrijf kan door middel van een gemoti-

veerd verzoek verlangen dat de contractant 
aantoont dat aan het gestelde in deze aan-
sluitvoorwaarden is voldaan.

6.2 Afwijkingen
 In bijzondere gevallen zullen in overleg 

tussen partijen afwijkingen van het 
bepaalde in of krachtens deze aansluitvoor-
waarden worden toegestaan. Deze afwijkin-
gen, bijvoorbeeld tijdelijke aansluitingen, 
worden schriftelijk vastgelegd.

6.3 Uitleg
 Omtrent de uitleg van het bepaalde in of 

krachtens deze aansluitvoorwaarden, 
alsmede in die gevallen waarin deze aan-
sluitvoorwaarden niet voorzien, beslist het 
bedrijf .

6.4 Aansprakelijkheid
 Ten aanzien van de aansprakelijkheid en de 

uitsluiting daarvan is het bepaalde in artikel 
20 van de ”Algemene Voorwaarden Eneco 
2011 voor warmte” onverkort van 
toepassing.

6.5 Titel
 Deze aansluitvoorwaarden kunnen worden 

aangehaald onder de titel 
”Aansluitvoorwaarden Eneco 2011 voor 
warmte - Regio Zuid-Holland en 
Amstelveen”.

6.6 Inwerkingtreding en toepasselijkheid
 Deze aansluitvoorwaarden treden in 

werking met ingang van 1 januari 2011 en 
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zijn van toepassing op de aansluitingen op 
de door het bedrijf geëxploiteerde/- 
beheerde en te exploiteren/te beheren 
warmtenetten in Zuid-Holland en 
Amstelveen, die vanaf die datum bij het 
bedrijf worden aangevraagd.

 Deze aansluitvoorwaarden liggen bij het 
bedrijf ter inzage en zijn aldaar op aanvraag 
kosteloos verkrijgbaar.
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